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APROBAT 
PRESEDINTE 

CAIETUL DE SARCINI 

pentru „Racordarea la reteaua electric ă  a locului de cons urn 
REABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL 

BOLOMEY" — lucr ă ri prev ă zute in tarif de racordare conform ATR nr.17348921 din 03/05/2023 
al E-Distributie Dobrogea S.A. 

CAP.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢ II 

„Racordarea la reteaua electric ă  a locului de consum REABILITAREA MONUMENTULUI 
ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL BOLOMEY". 

CAP.2 CONTEXTUL REALIZXRII ACESTEI ACHIZITH 

2.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ialomiţ a, Piaţ a Revoluţ iei, rir. 1, Municipiul Slobozia, 
Judeţ ul Ialomi ţ a, Romania, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250. 

2.2 CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA 

Realizarea instala ţ iei de racord electric pentru cl ă dirile Conac i Anex ă  ale monumentului 
istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey reprezint ă  o necesitate pentru a asigura condi ţ hle optime de 
implementare a proiectului cu titlul „REABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC SI DE 
ARHITECTURA CONACUL BOLOMEY". 

De asemenea, Jude ţ ul Ialomi ţ a are inten ţ ia de a realiza obiectivul de investilii „STA Ţ II DE 
RENCĂ RCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE PE DRUMURILE JUDE Ţ ENE DIN JUDETUL 
IALOMITA". Staţ iile de reinc ă rcare an fost luate in considerare ca un punct in plus de atragere a 
turismului in zona Conacului Bolomey. 

In plus, Judeţ ul Ialomiţ a are inten ţ ia de a organiza evenimente de tip festival in zona loca ţ iei 
Conacului Bolomey, evenimente menite s ă  pun ă  in valo are existen ţ a monumentului de arhitectur ă  ea pe 
un obiectiv de interes turistic. 

Pentru realizarea lucr ă rilor de investi ţ ii prev ă zute in cadrul proiectelor men ţ ionate mai sus, 
respectiv pentru asigurarea aliment ă rii cu energie electric ă  a acestora, a fost solicitat ş i obţ inut aviz 
tehnic de racordare nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribu ţ ie Dobrogea SA. 



Pentru a realiza racordarea la re ţ eaua electric ă  este necesară  respectarea Ordin ANRE 
nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţ elele electrice de 
interes 

CAP.3 SCOPUL ACHIZIŢ IEI Ş I OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul caiet de sareini s-a intocmit având la baza legislaţ ia in vigoare ş i precizeaz ă  condi ţ iile 
minime pentru atribuirea contractului pentru „Racordarea la re ţ eaua electried a locului de consum 
REABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL BOLOMEY" – 
lucră ri prev ă zute in tarif de racordare conform ATR nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribu ţ ie 
Dobrogea SA.. 

Caietul de sarcini face parte integrantă  din documentaţ ia pentru elaborarea  i  prezentarea ofertei 
ş i constituie ansamblul cerin ţ elor pe baza c ă rora se elaboreaz ă  de că tre ofertant propunerea tehnic ă  ş i 
propunerea financiar ă . 

Prezenta procedur ă  de atribuire a contractului are in vedere elabotarea Proiectului pentru 
autorizarea execut ă rii lucră rilor de construire - P.A.C., Project Tehnic de execuţ ie (P.Th.+D.D.E.), 
Asistenţă  Tehnică  din partea proiectantului pe intreaga durat ă  de execuţ ie a lucră rilor, pe toată  perioada 
de garanţ ie acordat ă  lucră rilor  i  pană  la recep ţ ia final ă  fă ră  obiec ţ iuni, precum ş i Execuţ ia lucr ă rilor 
pentru obiectivul de investiţ ii inai sus menţ ionat, lucr ă ri prevă zute  în  tarif de racordare conform ATR 
nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribu ţ ie Dobrogea SA. 

La elaborarea documenta ţ filor tehnice pentru autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construc ţ ii 
PAC, a Proiectului Tehnic de Execuţ ie, prec-um ş i la execuţ ia lueră rilor se vor respecta prevederile 
legislaţ iei in vigoare. 

CAP.4 TEMA DE PROIECTARE 

Tema de proiectare este stabilită  conform aviz tehnic de racordare nr.17348921 din 03/05/2023 al 
E-Distribu ţ ie Dobrogea SA. 

Conform acestui ATR, descrierea succinta a sohrtiei de racordare corelat ă  cu evolu ţ ia puterii 
aprobate, stabilita prin Fi ş a de soluţ ie nr. 17348921 din 19/04/2023 este urmă toarea: 

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 TANDAREI 2- 
SLOBOZIA SUD SL,  LBS 20kV Tandarei 2 - Racord PTA 8674 (capacitatile energetice 
detinute de operatorul de retea, la care se realizeaza racordarea); 

b) Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin intermediul unui post de 
transfonnare 20/0,4kV nou in anvelopa din beton (PTAB) ce se va racorda la L20kV 2 – 
Derivaţ ie STE 8875 - Racord PTA 8674 prin executarea urm ă toarelor lueră ri: 

Sapatura in zona intersectiei DJ (Soseaua Slobozia-Tandarei) cu str. Aleea Crinului pentru 
decopertare si sec ţ ionare, cablu 20kV (AR4H5EX3x1x185mmp) existent intre Separator de 
racord 8876 si Separator aferent PTA 8674; - Capetele cablului existent sectionat se vor 
mansona cu 2buc. cabluri noi 20kV tip AR4H5EX 3x1+185mmp cu lungirnea de 100m 
fiecare,  cc se vor poza subteran pe traseu comun (13m subtraversare DJ Soseaua Slobozia - 
Tandarei, 72m spatiu verde, 14m pavaj din beton) pana in PTAB nou (pentni racordare 
intrare - iesire); 

Noul PTAB se va amplasa pe str. Aleea Lujerului si va fi echipat cu 2 buc, celule de linie 
LE si lbuc. celula Trafo conform specificatfilor  End l in vigoare, spatiu pentru montarea pe 
viitor a unei celule LE, transformator 20/0,4kV — 630kVA cu pierderi reduse. 

Postul de transformare va  ft  prevazut cu echipamente pentru integrarea in sistemul de 
telecontrol al E-Distributie Dobrogea SA (RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou 
de jt pentru alimentare servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori), celulele vor  ft  
prevazute cu rezistente anticondens, se vor prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, 
sistem de supraveghere si antiefractie si priza de impnmantare. Echipamentele pentru 
integrarea in sistemul de telecontrol vor ft puse IR dispozifie de catre EDD. 

Din bornele trafo de kV se va poza cabin de sectiune 4x1x150 inmp Cu in lungime de 8  in  
pana la un TD 0,4 kV non  montat, care se va echipa cu intreruptor automat rnotorizat de 250 
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A din bornele caruia se va continua cu cablu jt 3x150+95 N lungime 5m pozat prin tub de 
protectie pana in BMPT 180A in careasa de policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat  en  
intrerapator automat 180A, cu transformatori de eurent 12515A tip Enei si conectori pentru 
racordarea cablului de alimentare si a cablului pleeare spre obieetiv. Noul BMPT se va 
amplasa pe zidul exterior al PTAB, 

c) punetul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior 
(elementul fizie unde Sc racordeaza grupul de masurare) 

d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidireet 
cu interfata de comunicatie, integrabil in sisternul de telecitire existent la UT Ialomita. 
(structura grupului de masurare a energiei electrice, inelusiv cerintele tehnice minime pentru 
echipamentele de masurare); 

e) punetul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 04 kV,  Ia. IN BMPT , 
Bornele de iesire (elementul fizie unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in 
proprietatea Operator (dupa caz, prorietar este utilizatorul sau operatorul de retea); 

CAP.5 REGLEMENTĂ RI LEGISLATIVE SI TEHNICE: 

Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ si nu sunt 
exhaustive. 

- Legea nr, 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare  i  continutul cadru al documentatiilor tehnico-
eeonomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa 9 
ş i Anexa 10; 
Ordinul nr. 839/2009 pentra aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii; 
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare; 

- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicat ă  privind protejarea monumentelor istorice; 
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucră rilor de constructii 
instal* aferente acestora, cu modific ă rile prevă zute in Hotă ră rea nr.343/2017; 
Legea 319/2006 Legea securit ă tii  i  să nă tă tii in munc ă  impreun ă  cu normele de protectia 
muncii,  en  modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
O.U.G. nt. 195/2005 privind protectia mediului; 
Hot ă ră rea Guvernului 925/1995 — Regulamentul de verificare ş i expertizare tehnic ă  de calitate a 
proieetelor, a execufici luer ă rilor ş i a constructiilor, cu modific ă rile ş i actualiz ă rile ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie public ă /acordului-eadru din Legea 98/2016 privind achizifiile publice; 

- NC001 - 1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 
nr. 10/1995; 
Normativul P91/1 — 02 aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1568/15.10.2002, „Ghid privind 
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lueră ri ş i obiecte de construetii pentru investitii 
realizate din fonduri publice"; 
H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de ş eurilor  i  pentru aprobarea listei cuprinz ă nd 
de ş eurile inclusiv periculoase; 

- H.G.  lit.  349/2005 privind depozitarea de ş eurilor, modificat  i  completat  cu HG 1292/2010; 
- Ordinu1116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preş edintelui Autorit ă tii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, 
precum si a expertilor telmici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice; 
Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evalu ă ri etc., necesare realiz ă rii 1.11111i proiect 
tehnic corect  i  complet care să  indeplineasc ă  conditiile de aprobare ş i care s ă  po ate fi 
impleinentat. 

Reglernentdrile legislative si tehnice de mat sus nu sunt limitative, elaboratorul avand obligatia 
respect drii tuturor reglernentdrilor  în  vigoare specifice domeniului analizat. 



Once  modificare a actelor normative sau de regletnentare intervenit ă  pe parcursul desfăş ură rii 

contractului, atrage dup ă , sine implementarea obligatorie a acestora de că tre contractant fă ră  alte preten ţ ii 

financiare. La solicitarea de complet ă ri de care avizatori, organismul intermediar sau alte institutii competente ş i 

indreptă tite, inclusiv comisia de receptie a autorită tii contractante, documentatiile se vor reface fă ră  alte pretenţ ii 

financiare din partea elaboratorului. 

CAP.6 AMPLASAMENTUL Ş I SITUAŢ IA JURIDICĂ  A TERENULUI 

Objectival se afla in zona de protee ţ ie a monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul 
Bolomey, cod LMI: IL-II-m-A-14106. 

Terenul ocupat de obiectivul de investitii apar ţ ine domeniului public al judeţ ului Ialomi ţ a. 

CAP. 7 DESCRIEREA SERVICIILOR $1 A LUCRĂ IRILOR SOLICITATE 

5.1 Cerintele Autorit ă tii Contraetante cu privire la servicille de proiectare solicitate: 

• Elaborarea Proiectuini pentru Autorizarea ExecutArii Lueririlor de Construire (P.A.C) 
intocmite conform H.G. nr. 907/2016 — Anexa 9 ş i Cu cerinţ ele stipulate in Legea 50/1991 Anexa 1 
privind autorizarea lucr ă filor de constuc ţ ii, in scopul ob ţ inerii Autorizaţ iei de Construire, inclusiv 
documenta ţ jile in vederea ob ţ inerii avizelor i autoriza ţ iilor la faza PT cu respectarea legisla ţ iei hi 
vigo are. 

• Elaborarea Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.) intocmit conform con ţ inutului cadru 
prevă zut în Anexa 10 din HG 907/2016, in baza ATR nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribu ţ ie 
Dobrogea SA, avizelor ob ţ inute conform CU, cu respectarea Iegisla ţ iei in vigoare. 

În conformitate cu prevederile HG m-.742/2018 contractantul va sus ţ ine documentaţ iile 
intocmite in vederea verific ă rii astfel: 

documentaţ iile tehnice in toate fazele de elaborare ale acestora vor fi verificate, semnate ş i 
ş tampjlate la exigen ţ ele stabilite de c ă tre proiectant, de care verificatori de project atesta ţ i pe 
specialit ăţ i contractati de c ă tre Achizitor, prin grija acestuia, 

• Asistent6 tehnici din partea proiectantului pe intreaga durat ă  de execu ţ ie a proiectului, pe 
toată  perioada de garan ţ ie acordat ă  lueră rilor ş i pă nă  la recep ţ ia final ă  fă r ă . obiectiuni - 
participare proiectant pe ş antier on de eke on este necesar in scopul fumiz ă rii asistenţ ei tehnice 
pe perioada de execu ţ ie a lucră rilor. 

5.2 Cerintele Autoritatii Contractante en privire la executia Incrfirilor solieitate: 

Executia lucrarilor va fi realizat ă  in baza Projectul Tehnic de Execu ţ ie aprobat de Beneficiar, 
a autoriza ţ ijlor, avizelor, studiiior i cu respectarea prevederilor legale in vigo are. 

Se vor asigura lucr ă rile de remediere a defeetelor in perioada de garan ţ ie, ap ă rute din vina 
exclusiv ă  a executantului. 

CAP.8 DURATA CONTRACTULUI 

Contractul este valabil de la data semn ă rii eontractului de ambele p ă rţ i, pe toata perioada de 
elaborare a docurnenta ţ iei ş i pe toat ă  perioada execu ţ iej lucră rilor, p ă nă  la data recep ţ iei la terminarea 
lucră rilor, cu asigurarea asisten ţ ei tehnice de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor ş i pă nă  la 
recep ţ ia final ă  a lucră rilor cc fac obiectul prezentului contract, 



Predarea in scris de c ă tre Autoritatea Contractant ă  care Execurant a datelor/documentelor 
necesare elabor ă rii documentaţ iei tehnico-economice se va realiza dup ă  constituirea garan ţ iej de bun ă  
execuţ ie si primirea ordinului de incepere a serviciilor. Documentele vor fi preluate in baza unui 
pro ces-verb al de predare-primire. 

Ordinul de incepere a serviciului de proiectare nu poate fi emis dec ă t dup ă  constituirea garan ţ iei 
de build executie. 

Durata de execu ţ ie a contractului privind prestarea serviciilor de proiectare ş i execuţ ia lucr ă rilor 
de construc ţ ii este pfin ă  la data de 31.10.2023. 

Durata de elaborare a Project pentru Autorizarea Execut ă rii Lucră rilor de Construire (P.A.C.), 
documenta ţ ii tehnice pentru ob ţ inerea avizelor: 15 zile de la emiterea Ordinului de incepere a 
serviciului de proiectare. 

Durata de elaborare a Project Tehnic de Execu ţ ie: 10 zile de la predarea autoriza ţ iei de construire 
de care benefiejar. 

Durata prestatiilor pentru serviciul de asistenţă  tehnic ă  din partea proiectantului va fi pe toat ă  
durata de execuţ ie a lucră rilor, pe toată  perioada de garan ţ ie acordat ă  lueră rilor si p ă nă  la recep ţ ia final ă  
a obiectivului. 

Durata de execu ţ ie: 40 zile de la ordinul de incepere pentru execu ţ ia lucră rilor. 

Nu sunt cuprinse duratele aferente recep ţ iej documentaţ iei de care Autoritatea Contractant ă  de la 
Executant, ob ţ inerii aviz ă rilor ş i autorizaţ iilor necesare, verific ă rii documenta ţ iej de eă tre verificator 
autorizat contraetat de Autoritatea Contractant ă  ş i reeep ţ iei documenta ţ iei verificate de verificator de 
care Autoritatea Contractant ă . 

CAP.9 ATRIBUŢ IILE  I  RESPONSABILITATILE PĂ RŢ ILOR 

Proieetantul r ă spunde de indeplinirea urm ă toarelor obliga ţ ii principale referitoare la calitatea 
construcţ iilor potrivit secţ iunii 2, art. 22 Obligaţ ii i ră spunderi ale proiectan ţ ilor din Legea 10/1995 
privind calitatea in construc ţ ii, cu modifică rjle ş i complet ă rile ulterioare: 

a) preeizarea prin project a categoriej de importan ţă  a construcţ iej; 
b) asigurarea prin proiect ş i detaili de execu ţ ie a nivelului de calitate corespunz'ă tor cerinţ elor, 

cu respectarea reglement ă rilor tehnjce si a clauzelor contractuale; 
c) sus ţ inerea proieetelor elaborate in fa ţ a speciali ş tilor verificatorj de proiecte atesta ţ i, stabiliţ i 

de c ă tre investitor i in fa ţ a expertuluj care a intoemit expertiza tehnica in baza c ă reja a fost intocmit 
DALE, precum ş i soluţ ionarea neconformit ăţ ilor si neconcordan ţ elor sernnalate; 

d) elaborarea instruc ţ iunilor tehnice privind execu ţ ia lucră rilor, exploatarea, intre ţ inerea si 
reparaţ iile, precum ş i , după  caz, a projectelor de urm ă rire privind comportarea in timp a construc ţfilor. 

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execu ţ ie determinante pentru luer ă rile aferente cerin ţ elor 
sj participarea pe ş antier la verific ă rile de calitate legate de acestea; 

f) stabilirea modului de tratare a defectelor ap ă tute in execu ţ ie, din vina projectantultri, la 
construcţ iile la care trebuie s ă  asigure nivelul de calitate corespunz ă tor cerin ţ elor, precum sj urm ă rirea 
aplică rii pe ş antier a soluţ iilor adoptate, dup ă  insusirea acestora de c ă tre speciah ş tii verificatori de 
proiecte atesta ţ i, la eererea investitorului; 

g) participarea la intocmirea c ă rţ ii tehnice a construc ţ iej si la recep ţ ia lucră rjlor executate. 
Ii) aeordarea asisten ţ ej tehnice pe parcursul execu ţ iei lucră rilor, pe toat ă  perjoada de garan ţ ie 

acordat ă  lucră rilor si pană  la recep ţ ia finală , aş a cum s-a men ţ ionat la capitolele anterio are. 



Alte ololigatil ale proiectantului 

• În termen de 5 zile lueră toare de la emiterea Ordinului de incepere a servictilor 
Proiectantul are obliga ţ ia de a eomunica Beneficiarului specialit ăţ ile de verificare 
tehnic ă  ale proieetului, in vederea organiz ării procedurii de achizi ţ ie a serviciilor de 
verificare tehnic ă . Dup ă  ineheierea contractului de achizi ţ ionare a serviciului de 
verifieare tehnic ă , Beneficiarul va comunica proieetantului datele de identificate ale 
speciali ş tilor verificatori. 

• Documenta ţ iile elaborate (PAC, PT, DE) vor fi sus ţ inute in faţ a speciali ş tilor verificatori 
de proiecte ale ş i de Benefieiar i comunica ţ i Executantului astfel inc ă t doeumentaţ ia s ă  
fie verificat ă  i emise referatul/referatele verificatorilor. 

• Documentaţ iile elaborate (PAC, PT, DE) vor fi elaborate ş i predate pe baza de proces 
verbal de predare primire in 3 exemplare originate ş i un exemplar electronic. Acestea 
vor fi recep ţ ionate de c ă t-re beneficiar cantitativ in termer' de 3 zile lucră toare ş i apoi 
calitativ de Care verificatori tehnici de proiect ai beneficiarului in termen de 3 zile 
lucră toare. Once completare sau modifieare a documenta ţ iei la solicitarea beneficiandui 
se va realiza in termen de 2 zile lucr ă toare fă ră  costuri suplimentare. 

Drepturile de proprietate intelectual ă  asupra doeumenta ţ iilor de proiectare intocmite se transfer ă  
integral benefieiarului, odat ă  cu plata serviciilon 

Responsabilită tile Proiectantului  cc asigur ă  serviciul de asisten ţă  tehnică  pe pareursul 
exeeutiei lucr ă rilor de construc ţ ie, pe durata de garan ţ ie acordată  lucră rilor pană  la recep ţ ia final ă : 

Acordarea asistentei tehnice de că tre prolectant se desfăş oară  pe toată  durata de execu ţ ie a 
lucră rilor, pe toat ă  perioada de garan ţ ie aeordată  lucră rilor ş i pană  la reeep ţ ia final ă  a investi ţ iei, 
conform programului de control pe ş antier, acolo uncle prezen ţ a proiectantului este obligatorie precum 
ş i la solicitarea executantului sau a beneficiarului, and este cazul. 

Prin asistenţă  tehnic ă  se dore ş te indeplinirea de c ă tre proieetant, fă ră  a se limita la acestea, a 
urmă toarelor obligaţ ii: 

- urmă rirea aplic ă rti pe sander a solu ţ idor din project; 
- emiterea de soluţ ii tehnice, preciz ări sau clarific ă ri legate de aplicarea proiectului in 

concordanţă  cu situaţ ia din teren; 
emiterea de dispoziţ ii de ş antier, elaborarea de schi ţ e, modificarea plan ş elor, dup ă  caz, 
contrasemnate de expert ş i de verificatorii de proiecte atesta ţ i, conform legistaţ iet in vigoare, 
inelusiv in eazul situa ţ itior neprev ă zute; 
elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care s ă  fie fundamentat ă  once modifieare, 
suplimentare sau renun ţ are aduse proieetului, caietelor de sarcini sau listelor de cantit ăţ i; 

- participarea reprezentan ţ ilor proiectantului la sedinţ ele de produc ţ ie organizate on de eke 
on este nevoie; 
prezenţ a pe ş antier a proiectantului, on de ate ort se solicit ă  de are autoritatea 
contraetant ă . 
participarea pe ş antier la verific ă rile de calitate legate de fazele de execu ţ ie determinante 
pentni lueră ri aferente cerinţ elor esen ţ iale de calitate, aprobate de c ă tre Inspec ţ ia de Stat in 
Construc ţ ii; 
participarea la verific ă rile prev ă zute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul 
execuţ iei; 
colaborarea penuanent ă  cu autoritatea contraetant ă , executantul luer ă rilor ş i ceilal ţ i factori 
implicaţ i in realizarea protectului (va r ă spunde oric ă rei solicit ă ri venite din partea acestora); 

- emiterea de acte ş i doeumente care sunt în sarcina proiectantului pe tot pareursul execu ţ iei 
lueră rilor ş i pentru finalizarea proieetului; 
participarea la intocmirea C ă rţ ii tehniee a construc ţ iei prin intocmirea referatului la 
terminarea lucr ă rilor; capitolele A, D 

- participarea la reeep ţ ia la terminarea lucr ă rilon 
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emiterea de rapoarte privind starea obiectivului in perioada de prat* acordat ă  lucră rilor, la 
aparilia neconformit ă tilor 
dae ă . pe  pareursul derul ă rii  pro  cesului investitional apar neconeordan ţ e ş i neconformit ă ti 
intre PTE elaborat ş i situatia real ă  din teren ş i se impun modifică ri locale ale soluţ iei tehnice 
din PTE, proiectantul are obligatia de a soluţ iona neconcordantele ş i neconformit ăţ ile 
ap ă rute prin elaborarea unor noi solu ţ ii ş i a urină ri aplicarea acestora, potrivit art.nr .67 din 
Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991 Cu  modific ă rile ulterioare. 

Executantul luer ă rilor de constructii are urmă toarele obligatii principale: 

Obligaţ ii ş i ră spunderi ale executantului conform prevederilor men ţ ionate la Art, 23, Sec ţ itmea 3, din 
Legea 10/1995 privind calitatea in construc ţ ii, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 

a) ineeperea execu ţ iei lucră rilor numai la construcţ ii autorizate in condiţ iile legii ş i numai pe baz ă  
de proiecte intocmite ş i verificate de speciali ş ti atesta ţ i; 

b) asigararea nivelului de calitate corespunz ă tor cerin ţ elor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput ş i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici  cu  execu ţ ia atesta ţ i; 

e) eonvocarea factorilor care trebuie s ă  participe la verificarea lucr ărilor ajunse in faze 
deterininante ale execu ţ iei ş i asigurarea conditiilor necesare efectu ă rii acestora, in scopul ob ţ inerii 
aeordului de continuare a lucră rilor; 

d) soluţ ionarea neconformit ăţ ilor, a defectelor ş i a neconcordanţ elor ap ă tute  îu  fazele de execuţ ie, 
numai pe baza solu ţ filor stabilite de proiectant cu aeordul investitorului; 

e) utilizarea in execu ţ ia lucră rilor numai a produselor ş i a procedeelor prev ă zute in proiect, 
certificate sau pentru care exist ă  agremente tehnice, care conduc la realizarea cerin ţ elor, precum ş i 
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor ş i a procedeelor prev ă zute in project cu altele care 
indeplinese eonditiile precizate ş i numai pe baza solu ţ iilor stabilite de proiectanţ i cu acordul 
investitorului; 

respectarea proiectelor ş i a detaliilor de execuţ ie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunz ă tor cerintelor; 

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspecţ iei de Stat in Construc ţ ii, Lucră ri Publice, Urbanism 
ş i Amenaj  area  Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execu ţ iei lueră rilor; 

h) supunerea la recep ţ ie numai a construc ţ iilor care corespund cerin ţ elor de calitate ş i pentru care 
s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii e ă rţ ii tehnice a construc ţ iei; 

i) aducerea la indeplinire, la tennenele stabilite, a mă surilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucră rilor de construcţ ii; 

j) remedierea, pe propria cheltuial ă , a defectelor calitative ap ă rute din vina sa, atat in perioada de 
execuţ ie, cat ş i in perioada de garantie stabilit ă  potrivit contractului incheiat; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor ini ţ ial ă , la terminarea execu ţ iei lucră rilor; 
1) stabilirea r ă spunderilor tuturor participan ţ ilor la procesul de produc ţ ie factori de ră spundere, 

colaboratori, subcontractanti in conformitate  cu  sistemul propriu de asigurare a calităţ ii adoptat cu 
prevederile legale in vigoare; 

m) la semnarea contractului va prezenta un grafic general de realizare a investi ţ iei ş i grafic de plăţ i. 
Aceste grafice se vor actualiza dae ă  este cazul pe parcursul implement ă rii contractului  i  vor  ft  inaintate 
spre aprobare care benefieiar inainte de depunerea situa ţ iilor de lucr ă ri. 

Responsabilit ă ti ale constructorului et' earacter general: 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilit ăţ ile Contractantului sunt: 

Asigurarea planific ă rii resurselor pe toat ă  perioada derul ă rii Contractului pe baza infonnatiilor 
puse la dispoziţ ie de Beneficiar; 
Asigurarea valabilit ăţ ii tuturor autoriza ţ iilor ş i certificatelor de ţ inute care sunt necesare pentru 
executarea luer ă rilor; 
Respectarea legisla ţ iei privind s ă nă tatea  i  securitatea  în  munc ă  ş i protecţ ia mediului inconjură tor 
ş i a eerinţ elor specifiee ale Beneficiarului, precum ş i a orică ror acte normative aflate in 
interdependenţă  cu obiectul Contractului, pe toat ă  durata acestuia; 
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Planificarea activit ă tii ş i asigurarea de personl calificat neeesar pentru indeplinirea obligaţ iilor  
sale, cu respeetarea color mai bune practici  în  domeniu, a prevederilor legale ş i contractuale 
relevante ş i cu deplina intelegere a complexit ăţ ii legate de derularea  cu  sucees a Contractului, 
astfel inefit s ă  Sc asigare indeplinirea obiectivelor Beneficiarului; 
Acceptarea realiz ă rii de verifică ri de care Benefieiar pe durata derul ă rii contractului in ceea  cc  
prive ş te indeplinirea oric ă rei ş i tuturor obligatiilor sale ş i prezentarea la cerere a oric ă rui ş i tuturor 
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obliga ţ ii; 
Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de securitate 
ş i luarea m ă surilor necesare in vederea conform ă rii la acest plan; 

- Participarea la intalniri de producţ ie, impreună  eu Dirigintele de ş antier, ş i reprezentan ţ ii 
imputerniciti ai Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului; 
Contractanul va fi responsabil fat ă  de Beneficiar in indeplinirea corespunz ă toare a tuturor 
responsabilităţ ilor  cc  decurg din documentatia tehnic ă  de executie, prezentul Caiet de Sarcini, 
obligaţ iile contractuale ş i solieită rile Beneficiarului, referitoare la execuţ ia de lueră ri in eadrul 
Contractului, 
Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului s ău, pentni obtinerea rezultatelor 
eerute ş i pentru respectarea tennenelor de execuţ ie; 

- Contraetantul este responsabil a se asigura că  pe toat ă  perioada de executie a activităţ ilor pe ş antier 
ia toate mă surile necesare pentru a impiedica o eventual ă  poluare a mediului inconjur ă tor; 
Contractantul este r ă spunză tor pentru  once incident de mediu generat in incinta ş antierului sau in 
imediata vecin ă tate a acestuia ca urmare a gestion ă rii neeorespunz ă toare a substantelor 
perieuloase; 
Contractantul va efectua m ă sură torile de eantit ăţ i de lucră ri, care von  fi executate conform cu 
prevederile legale ş i contractuale relevante ş i va include lucr ă rile exeeutate in situaţ ii de plată  
intoemite conform cerinţ elor Beneficiatului. Contractantul va depune situatiile de plat ă  in vederea 
viză rii de eă tre Dirigintele de ş antier, care va verifica ş i certifica conformitatea cu realitatea, va 
verifica coresponden ţ a cu estim ă rile iniţ iale, graficul general de realizare a investi ţ iei (fizie ş i 
valoric), metoda tehnic ă , etc ş i le va propune Beneficiarului spre aprobare. 
intocme ş te zilnic Jurnalul de ş antier conform legislaţ iei in vigoare. 

Responsabilit ă ti asociate pregitirii ş antierului 

Preg ă tirea ş antierului intr ă  in responsabilitatea contractorului ş i implică  cel putin urm ă toarele 
activităţ i inainte de inceperea efectiv ă  a lueră rilor de că tre Contractant: 

- Verificarea coordonatelor topografice ale ş antierului, 
Identificarea tuturor instala ţ iilor/structurilor existente pe ş antier, in special a instalaţ iilor 
subterane ş i marearea clar ă  a poziţ iei acestora, 

Responsabilit ăitile Beneficiarului Autorit ă tii Contractante 

După  incheierea eontractului, Beneficiarul va transmite contractantului datele de identificare ale 
verificatorului autorizat respectiv ale dirigintelui de ş antier, contraetati de care achizitor. 

• Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru ob ţ inerea 
rezultatelor a ş teptate, 
Asigurarea tuturor resurselor care sunt  în  sarcina sa pentru buna derulare a Contractului, 

- Achitarea contravalorii luer ă rilor executate de că tre Contraetant, aviz ate de eă tre Dirigintele de 
ş antier, 
Organizarea receptiei la terminarea lucr ă rilor ş i reeep ţ iei finale, 

- Doeumentarea in scris a orică rui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in 
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementă rile tehniee in  vigo  are  ş i la 
cerinţ ele prezentului Caiet de Sarcini, dup ă  caz. 

CAP.10 PREZENTAREA OFERTEI 
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13.1 Conţ inutul propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel inc ă t aceasta s ă  respecte solutja tehnic ă  
prevă zută  in avizul tehnic de racordare nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribuţ ie Dobrogea SA ş i să  
asigure posibilitatea identific ă rii ş i verific ă rji corespondentej intre aceasta  i  respectivele eel-hate. 

Prezentarea elementelor propunerii tehnice privind projectarea trebuie s ă  asigure posibiljtatea 
verific ă rii corespondenţ ei cu informatiile prev ă zute in aviz tehnic de raeordare nr.17348921 din 
03/05/2023 al E-Distributie Dobrogea SA, pe care trebuie s ă  le dezvolte corespunz ă tor, s ă  respecte 
prescriptiile prev ă zute  în act& normative in  vigo  are, care reglementeaz ă  proiectarea lucr ă rilor. 

Autoritatea contractanta va lua  in  considerare toate propunerile tehnice care asigur ă  un 
nivel eaIitativ qi tehnic cel pu ţ in egal cu cel solicitat prin aviz tehnic de racordare nr.17348921 din 

Perioada de garan ţ ie acordat ă  lucr ă rilor va fi de 24 de Inn!. 

Executantul are obligatia ca pe parcursul derul ă rij procesului investi ţ ional s ă  intreprindă  toate 
demersurjle  i  s ă  ja toate m ă surile necesare pentm ca derularea contractului s ă  se facă  in foarte bune 
conditii,  jar  lucr ă rile s ă  fie realizate in perioada contractual ă  cu respectarea intoemai a documentaţ iei 
tehnice ş i a legislatiej privind caljtatea  in  constructii. 

Conform ORDIN nr. 134 din 15 decernbrje 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 
atestarea operatorilor economjci care projecteaz ă , executa sj verifica instalatii electrice, art.2 alin (1) 
Activit ă tile de projectare, executare si verificare a instalaţ iilor electrice se realizeaz ă  de că tre operatori 
economici care detin atestate/decizii de confirmare emise in condi ţ iile prezentului regulament, potrivit 
competentelor acordate de fiecare tip de gestat sau, dup ă  caz, potrivit competentelor stabjlite prin 
decizja de confirmare, cu respectarea prevederilor legii si ale reglementarilor  iii  vigoare. 

Contractantul va trebui s ă  prezjnte gestate emise de ANRE, in vigoare, minim tip C1A (pentru 
proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane,  en  tensiunj nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de 
transfolmare cu tensiunea nominal ă  superioară  de eel  mult 20 kV, staţ ii de medic tensiune, precum 
partea electric ă  de medic tensiune a stafiilor de inaltă  tensjune) ş i respectiv minim tip C2A (executare 
de linij electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare 
Cu  tensiunea nominal ă  superioară  de eel mutt 20 kV, statji de medic tensiune, precum ş i partea electric ă , 
de medic tensjune a st4jilor de inaltă  tensjune) 

13.2 Con ţ inutul propunerii financiare 

Propunerea financiar ă  va prezenta defaleat cheltuielile pentru fiecare din activită tile cuprinse in 
prezentul caiet de sarcini astfel: 

- elaborare project tebnic ( P.A.C., P.T., DE, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, 
autorizatii); 
asistenţă  tehnică  din partea proiectantului pe durata executiei lucr ă rilor, pc toat ă  
perioada de garantie acordat ă  lucră rilor ş i pană  la receptia final ă ; 
execuţ ie lucră rj. 

Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturjle astfel incat pretul total al ofertei s ă  acopere toate 
obligaţ iile contractantului mentionate in project sau care reies din documentele licita ţ iej pentru intreg 
ansamblul lucră rjlor descrise  in  documentaţ ie. 

Costul probelor, incerc ă rilor si verific ă rilor, prevă zute in documentatie, jnclusiv al manoperei 
aferente acestora vor fi suportate de ofertant, care va elibera buletine de verificare. 

În preturile unjtare se vor include to ate  cheltuielile directe, taxele  i  impozitele considerate ca 
obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA. 
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NOTA: Eventualele modifică ri la doeumenta ţ iile tehnieo-economice datorate unor anumite condi ţ ii 
tehnice impuse de ob ţ inerea avizelor neeesare autoriz ă rli proiectului nu vor conduce la major ă ri ale 
ofertei financiare, respeetiv majorarea valorii contraetului. 

Cheltuielile generate de efeetuarea unor luer ă ri suplimentare fata de documenta ţ ia tehnico-
economica aprobata ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de proieetant/proieetantul 
coordonator si proleetan ţ ii pe specialit ăţ i, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii 
proiectului, la sesizarea justificat ă  a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de 
expertiza tehnica elaborat de un expert tehnie atestat (conform prevederilor art. 24 al Legii 10 din 1995 
privind ealitatea in construc ţ ii, actualizata). 

CAP.]] ALTE INFORNIATII 

Toate documentele generate ea urmare a prest ă rii/execut ă rii activit ăţ ilor deserise in prezentul 
Caiet de sareini (documenta ţ il, proieete, rapoarte de activitate, carte tehnica, punctele de vedere ale 
proieetantului — la fazele determinante, la reeep ţ ia si terminarea luer ă rilor, planş ele si memoriile 
aferente implement ă rii proieetului etc.) vor fi predate e ă tre achizitor prin proeese verbale de predare-
primire. Aceste documente vor sta la baza efectu ă rii plaţ ii pentru serviciile prestate. 

Toate doeumentele realizate  în eadrul proieetului: „Raeordarea la re ţ eaua electric ă  a locului de 
consum REABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONACUL 
BOLOMEY", su -it proprietatea exclusiv ă  a beneficiarului ş i nu pot fi utilizate de e ă tre Executant ş i/sau 
terţ i. 

Caietul de sarcini face parte integrant ă  din documenta ţ ia de atribuire si constituie 
ansamblul cerinţ elor pe baza c ă rora se elaboreaz ă  de c ă tre fiecare ofertant propunerea tehnic ă . 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens once ofert ă  
prezentat ă , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat ă  in considerare, dar 
numai în mă sura in care propunerea tehnic ă  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerin ţ elor minimale din caietul de sarcini. 

Mentionăm eă  mice specifica ţ ie tehnie ă  din prezentul eaiet de sarcini care duce c ă tre un anumit 
produs, origine, surs ă , procedeu special, o mare ă  de fabric ă  sau comer ţ , un brevet de inven ţ ie sau o 
licenţă  de fabricaţ ie va fi interpretat ă  prin „sau echivalent". 

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 

• CU nr.29/27.07.2023 si extras CF nr.23720 
• ATR nr.17348921 din 03/05/2023 al E-Distribu ţ ie Dobrogea SA 

Director executiv adjunct 
Mariana STANCIU 

Ş ef serviciu 
Dră g-uta I  Ą  RGA 

into= t 
Emma VOICU 
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POD: RO002E231352764

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Strada Iorga Nicolae nr. 89A,
CONSTANTA, judet CONSTANTA

Nr  din   17348921 03/05/2023

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR CASNIC/NECASNIC

Nr  din  17348921 03/05/2023

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr   din data  , avand ca scop  pentru locul de consum17348921 11/04/2023 Racord nou
ce apartine utilizatorului , cu sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/JUDETUL IALOMITA IALOMITA
comuna/ satul  , cod postal  ,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  ,SLOBOZIA     -     PIATA Revolutiei 1     -         -         -         -    
telefon/ mobile/ fax  /  / ,0766225543 0766225543     -    
si a analizarii documentatiei anexate acesteia, depusa complet la data  ,11/04/2023
in conformitate cu prevederile ,Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare ,Regulament

se aproba racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent/temporar
 (denumireaREABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC SI DE ARHITECTURA CONAC BOLOMEY

locului de consum)

amplasat in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul  , cod postal  , IALOMITA COSAMBESTI         -       
  , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  , nr. cadastral   /  (numai dacaSOSEAUA Slobozia-Tandarei 45     -         -         -         -         -         -    

este disponibil), in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

Situatia
existenta

in
momentul
emiterii
avizului

Puterea
aprobata
pentru

organizare
de santier,

valabila
pana la

data     -    

Evolutia puterii aprobate

Etapa I,
valabila de la

data 
    -    

Etapa a II-a,
valabila de la

data 
    -    

Etapa a III-a, 
valabila de la

data 
    -    

Etapa a IV-a, 
valabila de la

data 
    -    

Etapa finala, 
valabila de la

data 
03/05/2023

Puterea
maxima
simultana ce
poate fi
absorbita

(kVA)     -         -         -         -         -     76,087

(kW)     -         -         -         -         -     70

Puterea
maxima
simultana ce
poate fi
absorbita fara
realizarea
lucrarilor de
intarire

(kVA)     -         -         -         -         -    

(kW)     -         -         -         -         -    

2. Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin Fisa de solutie nr. 
 din   sau Studiul de solutie avizat de  cu Documentul nr.   din 17348921 19/04/2023     -         -         -    

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la , 20 A20 TANDAREI 2-SLOBOZIA SUD SL
 (capacitatile energetice detinute de operatorul de retea, la care seLES 20kV Tandarei 2 - Racord PTA 8674

realizeaza racordarea);
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b) instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului si care se mentine (pentru situatia unui loc de
producere/loc de consum si de producere existent, daca instalatiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz
tehnic de racordare):
-

c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin intermediul unui post de transformare
20/0,4kV nou in anvelopa din beton (PTAB) ce se va racorda la L20kV Tandarei 2 – Derivatie STE 8875 –
Racord PTA 8674 prin executarea urmatoarelor lucrari:
- Sapatura in zona intersectiei DJ (Soseaua Slobozia-Tandarei) cu str. Aleea Crinului pentru decopertare
si sectionare cablu 20kV (AR4H5EX3x1x185mmp) existent intre Separator de racord 8876 si Separator
aferent PTA 8674; - Capetele cablului existent sectionat se vor mansona cu 2buc. cabluri noi 20kV tip
AR4H5EX 3x1+185mmp cu lungimea de 100m fiecare, ce se vor poza subteran pe traseu comun (13m
subtraversare DJ Soseaua Slobozia – Tandarei, 72m spatiu verde, 14m pavaj din beton) pana in PTAB
nou (pentru racodare intrare – iesire);
- Noul PTAB se va amplasa pe str. Aleea Lujerului si va fi echipat cu 2 buc. celule de linie LE si 1buc.
celula Trafo conform specificatiilor Enel in vigoare, spatiu pentrumontarea pe viitor a unei celule LE,
transformator 20/0,4kV – 630kVA cu pierderi reduse.
Postul de transformare va fi prevazut cu echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-
Distributie Dobrogea SA (RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru alimentare
servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori), celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens, se vor
prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, sistem de supraveghere si antiefractie si priza de
impamantare. Echipamentele pentru integrarea in sistemul de telecontrol vor fi puse la dispozitie de catre
EDD.
- Din bornele trafo de 0,4 kV se va poza cablu de sectiune 4x1x150 mmp Cu in lugime de 8 m pana la un
TD 0,4 kV nou montat, care se va echipa cu intreruptor automat motorizat de 250 A din bornele caruia se
va continua cu cablu jt 3x150+95 N - lungime 5m pozat prin tub de protectie pana in BMPT 180A in
carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu intrerupator automat 180A, cu transformatori
de curent 125/5A tip Enel si conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a cablului plecare spre
obiectiv. Noul BMPT se va amplasa pe zidul exterior al PTAB.
Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de
impamantare cu R<4ohmi ( la obiectiv ) si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei
electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea
clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in
tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, disjunctor diferential (pentru protectie
la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia

, la supratensiuni). -
d) lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte

de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform
urmatoarelor categorii:

i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii
aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum si de producere in cauza
    -    

ii. lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de producere/de
consum si de producere
    -    

e) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la/ in/ pe  (elementul fizic unde se0,4 BMPT exterior
racordeaza grupul de masurare)

f) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect cu interfata de
 (structura grupului de masurare acomunicatie, integrabil in sistemul de telecitire existent la UT Ialomita.

energiei electrice, inclusiv cerintele tehnice minime pentru echipamentele de masurare);
g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune  kV, la  , 0,4 IN BMPT Bornele de iesire

(elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea  (dupa caz,Operator
proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea);

3. (1) Cerintele pentru protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica     -    
(2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform Codului tehnic al retelei electrice de

transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
20/2004, cu modificarile ulterioare, si Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul

:presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 128/2008)

a) de monitorizare si reglaj     -    

b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a energiei electrice,
telecomunicatii     -    
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c) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului 
.    -    

(3) Conditii specifice pentru racordare: -

4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii ;    -    

5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul
incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea
urmatoarele documente prevazute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului de
identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise
de autoritatile competente, dupa caz; in situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de
racordare este proprietatea privata, pe langa documentele mai sus mentionate este necesar acordul sau
promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea
contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca
obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia
de racordare (numai documentele aplicabile situatiei respective).

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului
aviz si explicitata in fisa de calcul anexata, este  lei, inclusiv TVA.367.158,97

(2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la incheierea contractului de racordare, daca
tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit,
au fost modificate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la
incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la
data incheierii contractului de racordare.

7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea, conform prevederilor ,Regulamentului
suma de    stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie baneasca pe care operatorul de0,00 lei fara TVA,
retea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalatiei de racordare realizate initial pentru el
insusi si la care urmeaza sa se racordeze utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor , o compensatie baneasca daca la instalatia deRegulamentului
racordare prevazuta la pct. 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in 10 ani (prim utilizator casnic)/5 ani (prim
utilizator necasnic) de la punerea in functiune a acesteia.

8. (1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in
favoarea operatorului de retea, in valoare de   reprezentand  % din valoarea  lei, inclusiv TVA,        -                -       
tarifului de racordare, cu urmatoarea/urmatoarele forma/forme: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de
garantie, bilet la ordin avalizat de banca.

(2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin. 1, situatiile in care
garantia financiara poate fi executata de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteaza/se
restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este  zile pentru lucrarile0
precizate la  si  zile pentru lucrarile precizate la .pct. 2 lit. d) subpct. (i) 0 pct. 2 lit. d) subpct. (ii)

(2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la pct. 2 lit. d)
 se prevad in contractul de racordare.subpct. (i)

(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intarire precizate la  este influentata de aparitiapct. 2 lit. d) subpct. (ii)
locurilor de consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de
functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de retea in
perioada imediat urmatoare sunt in valoare de  pentru lucrarile precizate la  lei, inclusiv TVA,0,00 pct. 2 lit. d)

 si  pentru lucrarile precizate la  (se completeazasubpct. (i)   lei, inclusiv TVA,0,00 pct. 2 lit. d) subpct. (ii)
numai daca este cazul).

(5) In situatia in care, din urmatoarele motive:  operatorul de retea nunu sunt cuprinse in programul de investitii,
are posibilitatea realizarii lucrarilor de intarire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de
utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din urmatoarele variante:
a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b) amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea lucrarilor de intarire de catre

operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia
operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin. (1);

c) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fara realizarea lucrarilor de
intarire, precizata in tabelul de la pct. 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei in amonte de punctul
de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt
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prevazute in programul de investitii ale operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru
achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o
modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de racordare.

10. (1) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile prevazute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul
de achizitie publica pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectand procedurile
de atribuire a contractului de achizitie publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de retea poate contracta lucrarile pentru proiectarea,
obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau executia
instalatiei de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in
conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului
de racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la art. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care
acesta l-a ales.

11. (1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de catre o persoana
autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor
lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare
privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de retea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare, prin care se precizeaza modul de
realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinerea reciproca a instalatiilor,
reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, urmarirea consumului si reducerea
acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic.

13. (1) Cerintele  in vigoare,Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice,
reglementat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumit in continuare Standard de
distributie, sau, dupa caz, ale Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale

 in vigoare, reglementat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,energiei electrice,
denumit in continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuitatii serviciului si la calitatea
tehnica a energiei electrice, reprezinta conditii minime pe care operatorul de retea are obligatia sa le asigure
utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentarii dupa o intrerupere
neplanificata este stabilita prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa caz. Pentru
nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau standardul de transport, operatorii
de retea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul respectiv.

(2) In situatia in care racordarea este realizata prin doua sau mai multe cai de alimentare, in cazul intreruperii
accidentale a unei cai de alimentare, ca urmare a defectarii unui element al acesteia, in conditiile existentei si
functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai de
alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare:conform cu Standardul de
Performanta.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si
actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa
www.e-distributie.com.

14. (1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica
poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu
victime umane, poluarea mediului, etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice,
inclusiv prin sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe
furnizarea energiei electrice.

(2) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrica ii
poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranta in
alimentare mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la pct. 13, utilizatorul este responsabil
pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a se
dota cu surse proprii de energie electrica. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se
avizeaza de catre operatorul de retea.

(3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de
comutatie, pe baza unei analize de risc.

15. (1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie,
utilizatorul va asigura corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reteaua electrica trebuie sa
corespunda normelor tehnice in vigoare in Romania.

16. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a
efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini
dezechilibrate, cu flicker, etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si
receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, prevazute de normele in vigoare.
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(2) In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactiva din/in sistem, utilizatorul va lua masuri pentru
mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare. Neindeplinirea acestei
conditii determina plata energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie
electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. In acest caz, se face
corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate
intre punctul de masurare si punctul de delimitare sunt:     -    

17. (1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta
este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala,
mentionata la pct. 1, daca nu intervine anterior una din situatiile prevazute la alin. (2).

(2) In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi
inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) in termen de , daca nu a fost incheiat contractul de racordare;12 luni de la emitere
b) la rezilierea contractului de racordare caruia ii era anexat;

18. (1) In situatia in are prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este
valabil pana la data   (data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire sau a aprobarilor legale in baza    -    
carora a fost emis).

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetarii
pentru orice cauza, constatata prin hotarare judecatoreasca definita si irevocabila, a valabilitatii autorizatiei de
construire si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta
constituie anexa la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acestuia.

20. Alte conditii (in functie de cerintele specifice utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor
existente sau impuse de normele in vigoare)
Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Se vor respecta unificarile EDD in
vigoare la momentul executiei lucrarii. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile
E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie.
Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie
conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente
pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a
instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.
Adresa de transmitere a dosarului de instalatii de utilizare este dosareinteriorialomita@e-distributie.com
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